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POKAZATELJI POUZDANOSTI 

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) 

  

SAIFI ( System Average Interruption Frequency Index) 
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k  - intenzitet otkaza elementa k koji traje duţe od 3 minuta 

ki – korisnici koji se isključuju kod kvara k 

Dki – trajanje prekida napajanja korisnika i  kod kvara k 

Nki – broj isključenih korisnika kod kvara k 

N – ukupan broj korisnika koje napaja mreža 
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CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) 

MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) 

1k -  intenzitet svih otkaza grane k 
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VREDNOSTI POKAZATELJA POUZDANOSTI 

CEER (Council of European Energy Regulators)  

Izveštaj 2016 god. za 27 članica EU 

 

SAIDI =20 – 1000 min./kor. god (MaĎarska i Grčka: < 400 min.) 

 

SAIFI = 0,4 – 6  prek./ kor. god  (MaĎarska i Grčka: < 3) 

EPS DISTRIBUCIJA 

Izveštaj za 2016 god. 

DP SAIFI  

prek./kor.god 

SAIDI  

min./kor.god 

Novi Sad 5,22 576 

Beograd 4,41 305 

Kraljevo 11,84 1268 

Niš 10,99 1110 

Kragujevac 10,10 920 

EPS Distribucija 8,11 810 
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ŠTETE OD PREKIDA NAPAJANJA KORISNIKA 

 ANKETA U BEOGRADU 
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Šteta 
EUR/kW 

С Т Р У Ч Н И С К У П  О  

П Л А Н ИР А Њ У  Р А З В О Ј А  Е Л Е К Т Р О Д И С Т Р И Б У ТИ В НИ Х  М Р Е ЖА  

Привредна комора Србије ,  Београд,  Ресавска 15 ,  сала 1 ,  приземље,  15 .  новембар  2017 .  



8 

С Т Р У Ч Н И С К У П  О  

П Л А Н ИР А Њ У  Р А З В О Ј А  Е Л Е К Т Р О Д И С Т Р И Б У ТИ В НИ Х  М Р Е ЖА  

Привредна комора Србије ,  Београд,  Ресавска 15 ,  сала 1 ,  приземље,  15 .  новембар  2017 .  



9 

Američki podaci 
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OBUHVATANJE POUZDANOSTI KOD PLANIRANJA 

Troškovi razmatranog rešenja uslovljeni pouzdanošću napajanja 
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k          - intenzitet kvara elementa k mreţe 

 

     Pki – maksimalna snaga korisnika i isključenog kod kvara k 

 

c(Dki) –štete korisnika i kod kvara k po Pki ako prekid traje Dki vremena 

 

     cdi – prihod distributivnog preduzeća po isporučenoj jedinici energije korisniku i 

 

     Ca – cena ugraĎene  komutacione opreme 

 

       g – godišnji faktor povratka kapitala i odrţavanja 
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Ograničenja 
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PRIMENA KOMUTACIONE APARATURE 

Najčešće korišćena aparatura: 

 

Prekidači (sa brzim i sporim APU) 

 

Zemljospojni prekidači 

 

Rastavljači 

 

Daljinski upravljivi rastavljači 

 

Uklopnici (Reclosers) 

 

Odvajači (Sectionalizers) 
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PRIMENA U EPS DISTRIBUCIJA 

DP UKLOPNIK ODVAJAČ 

Novi Sad 95 50 

Beograd 143 0 

Kraljevo 110 106 

Niš 29 73 

Kragujevac 42 104 
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NAČIN RADA 
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PRIMER PRIMENE 

PODACI O MREŽI 

k 1 2 3 4 5 6 7 

      1/god 0.28 0.21 0.30 0.10 0.50 0.12 0.15 

Nk 107 50 55 67 100 25 45 

k
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Rešenje SAIDI, h  SAIFI, prek. 

1. Samo prekidač u IS sa APU 6,64 1,66 

1. + rastavljači na počecima grana 4 i 6 4,26 1,66 

1. + odvajač na kraju grane 3 4,06 1,25 

1. + uklopnik na početku grane 2, odvajači na 

počecima grana 3, 4, 6 

2,67 0,90 

1.+ daljinski upravljivi rastavljači  na  počecima 

grana 4 i 6 

3,16 1,66 

16 

С Т Р У Ч Н И С К У П  О  

П Л А Н ИР А Њ У  Р А З В О Ј А  Е Л Е К Т Р О Д И С Т Р И Б У ТИ В НИ Х  М Р Е ЖА  

Привредна комора Србије ,  Београд,  Ресавска 15 ,  сала 1 ,  приземље,  15 .  новембар  2017 .  



EFEKTI PRIMENE KOD RADIJALNIH MREŢA 
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sa odvajačima bez odvajača 
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ALTERNATIVNA REŠENJA ZA GRADSKE MREŢE 
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PRIMERI PRIMENE 
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